
Forslag sorteret efter tilbagebetalingstid Besparelse Investering TB Rentabilitet

(kr.) (kr.) (år) OK fra Hal Hal selv evt. ok Ikke ønskeligt Kommnetar

1 (Tj) Tænd/sluk ur på sodavandsautomat 1.200 600 0,5 30,0 600                    

2 (Ul) Tænd/sluk ur på sodavandsautomat 1.200 600 0,5 30,0 600

3 (Rø) Automatik på ventilationsanlæg i motionscenter 13.700 12.000 0,9 17,2 12000

4 (Fi) Automatik på udsugningsanlæg 14.700 16.800 1,1 13,2 16800

5 (Sk) Udskiftning af bassinpumpe 35.000 60.000 1,7 11,7 60000

6 (Ho) Automatik på tagventilator i 2 nye omklædningsrum 2.500 4.800 1,9 7,8 4.800                 

7 (Ov) Automatik på ventilationsanlæg (4 hygrostater) 4.400 9.600 2,2 6,9 9600

8 (Tj) Automatik på ventilationsanlæg (Airmaster). CO₂-føler i fitness skønnes at medføre en reduktion på 10 timers drift dagligt1.800 4.200 2,3 6,4 4.200                 

9 (Bj) Strålevarmeanlæg i Hal 2 91.900 282.000 3,1 9,8 282.000            

10 (Ha) Udskiftning af pumper i varmeanlæg (2 stk.) 3.000 9.600 3,2 6,3 Ikke hørt noget

11 (Fi) Isolering af brugsvandsrør 3.400 12.960 3,8 7,8 12960

12 (Møl) PIR-detektorer i omklædningsrum 1.836 8.400 4,6 3,3 8400

13 (Fi) Udskiftning af pumper i brugsvandsanlæg (2 stk.) 2.900 14.400 5,0 4,0 14400

14 (Ve) Blandesløjfe til østfløj idriftsættes så der kan laves natsænkning 450 2.400 5,3 2,8 2400

15 (Møl) Udskiftning af pumpe til varmt brugsvand 1.300 7.200 5,5 3,6 7200

16 (Tj) Nyt belysningsanlæg gammel hal 42.861 242.400 5,7 2,5 242.400            

17 (Lø) Nyt belysningsanlæg hal A 38.556 226.800 5,9 2,5 226.800            

18 (Ve) Isolering af varme komponenter i teknikrum 500 3.000 6,0 5,0 3000

19 (Bj) Strålevarmeanlæg i Hal 1 52.800 318.000 6,0 5,0 318.000            

20 (Lø) Teknisk isolering af varme anlægsdele i teknikrum 2.000 12.600 6,3 4,8 12.600               

21 (Bj) Nyt ventilationsanlæg til svømmehal 154.600 930.000 6,4 3,3 930.000            

22 (Bj) Nyt ventilationsanlæg til varmtvandsbassin 103.000 660.000 6,4 3,1 660.000            

23 (Bj) Udskiftning af pumper til nye energieffektive pumper (10 stk.) 9.600 62.400 6,5 3,1 62.400               

24 (Ho) Udskiftning af pumper i varmeanlæg (3 stk.) 2.200 14.400 6,5 3,1 14.400               

25 (Fi) Udskiftning af automatik til varmanlæg 3.400 22.320 6,6 2,3 x

26 (Ov) Nyt belysningsanlæg 34.150 226.800 6,6 2,3 226800

27 (Ul) Automatik på ventilationsanlæg i motionscenter 900 6.000 6,7 2,3 6000

28 (St) Nyt belysningsanlæg i Hal 1 48.838 327.600 6,7 2,5 327600

29 (Ha) Strålevarme i hallen 42.000 282.000 6,7 4,5 Ikke hørt noget

30 (Sk) Efterisolering af ventiler, pumper, rørstykker mv. i teknikrum 2.000 14.400 7,2 4,2 14.400               

31 (Mh) Nyt belysningsanlæg 55.037 398.400 7,2 1,7 398.400            

32 (Je) Strålevarme i hallen 38.800 282.000 7,3 4,2 282.000            

33 (St) Nyt belysningsanlæg i Hal 2 30.202 225.600 7,5 1,7 225600

34 (St) Teknisk isolering af varme anlægsdele 700 5.400 7,7 3,9 5400

35 (Bj) Nyt solcelleanlæg på Svømmehal (indgår ikke i den relative besparelse) 117.800 918.000 7,8 1,9 918.000            

36 (Al) Nyt belysningsanlæg i Hal 2 34.150 268.800 7,9 1,7 268.800            

37 (Øs) Nyt belysningsanlæg 34.150 268.800 7,9 1,7 268.800            

38 (Kl) Isolering af varme rør i teknikrum 150 1.200 8,0 3,8 1200

39 (La) Isolering af varme rør i teknikrum m.m. 300 2.400 8,0 3,8 2.400                 

40 (Møl) Isolering af varmerør til varmeflade 300 2.400 8,0 3,8 2400

41 (Al) Efterisolering af ventiler, pumper, rørstykker mv. i teknikrum 700 6.000 8,6 4,3 6.000                 

42 (Bj) Efterisolering af ventiler, pumper, rørstykker mv. i teknikrum 2.100 18.000 8,6 3,5 18.000               

43 (Rø) Automatik på radiatoranlæg 3.500 30.000 8,6 1,8 30.000               

44 (Rø) Nyt Belysningsanlæg 57.727 495.600 8,6 1,7 495.600            

45 (Møl) Nyt belysningsanlæg 31.136 268.800 8,6 1,7 268.800            

46 (Bj) Nyt belysningsanlæg hal 1 57.287 495.600 8,7 1,7 495.600            

47 (Bj) Nyt belysningsanlæg hal 2 25.888 226.800 8,8 1,7 226.800            

48 (Lø) Strålevarmeanlæg i de 2 haller 55.000 492.000 8,9 3,3 492.000            

49 (Ov) Isolering af varme rør og komponenter (teknikrum og kælder til bueskytter) 2.200 19.800 9,0 3,3 19800

50 (Sk) Solcelleanlæg på taget af Svømmehallen (ikke med i relativ besparelse) 131.000 1.188.000 9,1 1,7 1188000

51 (St) Udskiftning af ældre pumper 3.900 36.600 9,4 2,2 36600

52 (St) Strålevarme i Hal 1 30.000 282.000 9,4 3,2 282000

53 (Ho) Nyt belysningsanlæg 28.299 268.800 9,5 1,7 268.800            

54 (Lø) Nyt belysningsanlæg hal B 23.684 226.800 9,6 1,7 226.800            

55 (Ov) Automatik på radiatoranlæg 3.100 30.000 9,7 1,6 30000

56 (Tj) Nyt belysningsanlæg ny hal 14.642 144.000 9,8 1,7 144.000            

57 (Al) Solcelleanlæg på taget af Hal 1 (indgår ikke i den relative besparelse) 116.000 1.188.000 10,2 1,5 1.188.000         

58 (Øs) Udskiftning af pumper i brugsvandsanlæg (2 stk.) 1.400 14.400 10,3 1,9 14.400               

59 (Bj) Nyt belysningsanlæg Svømmehal 13.770 147.600 10,7 1,7 147.600            

60 (Kl) Nyt belysningsanlæg danse- og aktivitetshal 9.211 102.000 11,1 1,7 x

61 (Kl) Urstyring af pumpe til varmt brugsvand 160 1.800 11,3 1,3 1800

62 (Fi) Nyt belysningsanlæg 19.814 226.800 11,4 1,7 x

63 (Al) Nyt belysningsanlæg i Svømmehal 24.419 283.200 11,6 1,7 283.200            

64 (Je) Udskiftning af pumper i varmeanlæg (5 stk.) 3.600 42.000 11,7 1,8 42.000               

65 (Møl) Strålevarme i hallen 23.700 282.000 11,9 2,5

66 (Lø) Udskiftning af ældre pumper (9 stk.) 4.700 56.400 12,0 1,7 56.400               

67 (Ul) Udskiftning af ældre pumper (2 stk.) 1.100 13.200 12,0 1,7 13200

68 (Fi) Strålevarme i hallen 23.400 282.000 12,1 2,5 x

69 (Øs) Strålevarme i hallen 29.300 360.000 12,3 2,4 360.000            

70 (Sa) Nyt belysningsanlæg 7.932 98.400 12,4 0,8 98.400               

71 (Ul) Nyt belysningsanlæg 21.628 268.800 12,4 0,8 x

72 (La) Nyt belysningsanlæg 18.213 226.800 12,5 0,8 226.800            

73 (Mh) Udskiftning af ældre pumper (8 stk.) 4.400 55.200 12,5 1,6 55.200               

74 (Ho) Strålevarme i hallen 22.400 282.000 12,6 2,4 282.000            

75 (Al) Strålevarmeanlæg i Hal 1 (som i Hal 2) 22.300 282.000 12,6 2,3 282.000            

76 (Tj) Udskiftning af ældre pumper (3 stk.) 1.700 21.600 12,7 1,6 21.600               

77 (Sk) Nyt belysningsanlæg i svømmehal 14.339 187.200 13,1 1,2 187.200            

78 (Sk) Udskiftning af pumper til nye energieffektive pumper (3 stk.) 2.000 26.400 13,2 1,5 26.400               

79 (Sa) Strålevarme i hallen 8.300 120.000 14,5 2,1 120.000            

80 (Ve) Udskiftning af pumper i varmeanlæg (4 stk.) 1.800 26.400 14,7 1,3 26400

81 (Rø) Strålevarme i hallen 18.800 282.000 15,0 2,0 282.000            

82 (St) Blandesløjfe på radiatoranlæg i Hal 1 2.000 30.000 15,0 1,0 30000

83 (Sk) Nyt belysningsanlæg i hal 17.185 268.800 15,6 0,8 268.800            

84 (St) Solcelleanlæg på Hal 2 (ikke med i relativ besparelse) 66.000 1.038.000 15,7 0,9 1038000

85 (Tj) Nyt belysningsanlæg på p-plads 3.060 54.000 17,6 0,8 54.000               

86 (La) Automatik til varmeanlæg 1.000 18.000 18,0 0,8 18.000               

87 (Ov) Strålevarme i hallen 15.000 282.000 18,8 1,6 282000

88 (Je) Nyt belysningsanlæg 11.750 225.600 19,2 0,8 225.600            Specielt ønske

89 (Al) Nyt ventilationsanlæg til omklædningsrum ved svømmehal 11.500 222.000 19,3 1,0 Ikke nævnt

90 (Al) Udskiftning af pumper til nye energieffektive pumper (3 stk.) 700 14.400 20,6 1,0 Ikke nævnt

91 (Ve) Nyt belysningsanlæg i hal 8.920 212.240 23,8 0,8 212240

92 (La) Efterisolering med 150 mm af loft over omklædningsbygning 1.400 36.000 25,7 1,6 36.000               

93 (Kl) Strålevarmeanlæg i de 2 haller 16.300 420.000 25,8 1,2 420000

94 (Ve) Udskiftning af kedelanlæg 8.600 240.000 27,9 0,8 240000

95 (Kl) Nyt belysningsanlæg i håndboldhal 8.800 268.800 30,5 0,5 x Ikke relevant

96 (Ov) Udskiftning af dørparti mod nord 1.000 32.400 32,4 0,9 32400

97 (Kl) Udskiftning af pumpe i ventilationsanlæg 140 4.800 34,3 0,6 4800

98 (St) Ny tagbeklædning på Hal 1 samt udskiftning af våd isolering 14.000 870.000 62,1 0,5

99 (Je) Ny yderdør i foyer 375 24.000 64,0 0,6 24.000               Specielt ønske

100 (Al) Renovering af tag på svømmehal 13.500 1.680.000 124,4 0,3

101 (Ov) Renovering af tag over hal 12.400 1.560.000 125,8 0,3

102 (St) Efterisolering af tag over mødelokaler ved Hal 1 3.700 582.000 157,3 0,3

103 (Lø) Efterisolering af tag over Hal A 14.000 2.400.000 171,4 0,3

104 (Sk) Udskiftning af tag på idrætshal 5.500 979.200 178,0 0,2

105 (Ov) Ombygning af omklædningsrum 6.300 1.320.000 209,5 0,2

2.155.959 28.054.520 13,0 I alt

TB 6 år 291.600         12.600   131.760       435.960              
TB 8 år 4.911.000      19.800   922.560       5.853.360          
TB 10 år 6.943.800      19.800   942.360       7.905.960          
TB 12 år 9.258.600      21.600   2.478.960   11.759.160        
TB 15 år 10.055.400    34.800   2.478.960   12.569.160        

TB 20 år 11.256.600    34.800   2.505.360   13.796.760        


