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1 Indledning 
Dette projektforslag er udarbejdet iht. Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 
2017 om varmeforsyning) samt Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 
om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). 
 
Projektforslaget omhandler udvidelse af et solvarmeanlæg på ca. 9.500 m2 med yderligere ca. 3.000 
m2 solfangere hos Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. således at det samlede solvarmeanlæg, der etable-
res bliver på 12.500 m2. Endvidere øges størrelsen af akkumuleringstanken, der etableres sammen 
med solvarmeanlægget fra ca. 2.500 m3 til ca. 4.500 m3. 
 
Udvidelsen etableres i tilknytning til det nye solvarme- og halmkedelanlæg. Der er udarbejdet pro-
jektforslag jf. Varmeforsyningsloven til begge anlæg. Projektforslaget for etablering af et solvarme-
anlæg er godkendt, og projektforslaget for etablering af et halmkedelanlæg har været i høring og 
afventer endelig godkendelse fra Viborg Kommune. Derudover omhandler projektforslagene etab-
lering af en fælles transmissionsledning til tilkobling på det eksisterende værk. 
 
Varmeproduktionsanlægget består i dag af 2 naturgasmotorer og 2 naturgaskedler. 
 
Stoholm Fjernvarme ønsker at producere miljørigtig og konkurrencedygtig fjernvarme. Projektet vil 
forbedre driftsøkonomien samt reducere miljøbelastningen for Stoholm Fjernvarme. 
 
Stoholm Fjernvarme er projektejer og anlægsvært for etablering af ovenstående anlæg. 

1.1 Projektets baggrund 
Stoholm Fjernvarme baserer i dag sin varmeproduktion på naturgas. Da prisen for naturgas forven-
tes at stige i fremtiden, ønsker Stoholm Fjernvarme at etablere et solvarmeanlæg på 12.500 m2. 
Ved udvidelse af solvarmeanlægget, jf. nærværende projektforslag, reducerer Stoholm Fjernvarme 
brugen af naturgas, hvilket gør værket mindre følsom overfor stigende brændselspriser. 
 
Den årlige netto varmeproduktion fra solvarmeanlægget er beregnet til ca. 6.100 MWh/år, hvilket 
vil udgøre omkring 33 % af Stoholm Fjernvarmes årlige varmebehov. Varmeproduktionen fra sol-
varmeanlægget vil delvist erstatte den nuværende naturgasbaserede produktionsform. Herved re-
duceres driften på de naturgasbaserede varmeproduktionsenheder, hvilket er til gavn for miljøet. 
 
I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. 

1.2 Projektforslagets formål 
Projektforslaget har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser, og så-
ledes danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til 
Varmeforsyningsloven. 
 
Endvidere skal projektforslaget udgøre grundlaget for orienteringen af forsyningsselskaber, kom-
munen samt de grundejere, der måtte blive berørt af projektet. 
 
Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen. 
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1.3 Afgrænsning af projektet 
 

Projektet omfatter opførelse af følgende anlæg: 
 

• Solvarmeanlæg: 
o Udvidelse af solvarmeanlægget fra et absorberareal på ca. 9.500 m2 til ca. 12.500 m2. 
o Udvidelse af akkumuleringstanken fra ca. 2.500 m3 til ca. 4.500 m3. 
o Udvidelse af glykolopsamlingstank  
o Udvidelse og tilpasning af varmeveksler, pumper, ventiler, styring og integration med 

øvrig SRO-anlæg. 
 
Etableringen af ovennævnte vil ske hos Stoholm Fjernvarme, der ønsker at erhverve den nordlige 
del af mat. nr. 1mr Troelstrup By, Feldingbjerg. Det nye solvarmeanlæg etableres på den nordlige 
del af matrikel 1mr som illustreret på Figur 1 og i Bilag A. 
 
For området, hvor solvarme- og halmkedelanlægget skal etableres. Er lokalplan nr. 454 Område til 
teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm gældende. 
 

 
 

Figur 1: Solvarmeanlægget etableres vest for Stoholm, på matrikelnummer 1mr syd for Tastumvej. 

 
Det eksisterende værk med naturgasmotor- samt kedelanlæg vil bestå uændret. 
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1.4 Tilknyttede projekter 
Udvidelsen af solvarmeanlægget etableres i tilknytning til det allerede godkendte projektforslag for 
etablering af et solvarmeanlæg på 9.500 m2 samt en varmeakkumuleringstank på ca. 2.500 m3 og 
et halmkedelanlæg med indfyret effekt på 2,5 MW. Endvidere etableres en ca. 1,6 km lang trans-
missionsledning for at forbinde halmkedel- og solvarmeanlægget til det eksisterende værk på Sko-
legade. Der er godkendte projektforslag for begge anlæg, dermed vil halmkedel- og det udvidet 
solvarmeanlæg blive etableret sammen en fælles teknikbygning på Tastumvej. 

1.5 Indstilling 
Stoholm Fjernvarme indstiller til Viborg Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling af 
projektforslaget efter Varmeforsyningslovens og Projektbekendtgørelsens retningslinjer. 
 
Kommunalbestyrelsen i Viborg Kommune anmodes om at godkende projektforslaget. 

1.6 Organisatoriske forhold 
Stoholm Fjernvarme finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder de i dette projektforslag be-
skrevne tekniske anlæg. 
 
Den ansvarlige for projektet er: 
Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. 
Industrivej 16 
DK–7850 Stoholm 
Kontaktperson: Bestyrelsesformand Henry Jensen 
 
Telefon:  +45 2992 6545 
E-mail:  henryuffe@hotmail.com 
 
Projektforslaget er udarbejdet af: 
PlanEnergi 
Jyllandsgade 1 
DK–9520 Skørping 
Kontaktperson: Christian Carlsen 
 
Telefon +45 9682 0409 
E-mail: cc@planenergi.dk 

1.7 Projektets gennemførelse 
Projektet ønskes gennemført snarest muligt. 
Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse ultimo 2017, kan etableringen på-
begyndes primo 2018 med efterfølgende idriftsættelse medio 2018. 

  

mailto:henryuffe@hotmail.com
mailto:cc@planenergi.dk
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2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning 

2.1 Varmeplanlægning 
Varmeforsyningsloven er affattet i Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning. 
 
Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Projekt-
bekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollek-
tive varmeforsyningsanlæg. 
 
Det fremgår af § 3, stk. 1 i Projektbekendtgørelsen, at projekter for kollektive varmeforsyningsan-
læg, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godken-
delse.  
 
Ifølge § 6 i Projektbekendtgørelsen skal ”Kommunalbestyrelsen desuden i overensstemmelse med § 
1 i Lov om varmeforsyning og § 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en 
konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt”. 
 
Det fremgår af § 17 stk. 1 og 2 i Projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen kan godkende 
varmeproduktionsanlæg, der anvender solvarme, idet solvarme ikke regnes som et brændsel. 
 
Dette præciseres i Energistyrelsens vejledning til Projektbekendtgørelsen fra 2007, hvori der står 
følgende om § 17 stk. 1 og 2 i Projektbekendtgørelsen (tidligere § 15 stk. 1 og 2): 
 
”En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler. Der er kun tale om brændsel, hvis et 
produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk 
kan være fossile som kul, olie og naturgas eller biomasseformer, som f.eks. flis. 
 
Derimod er overskudsvarme, hvor der ikke bliver brugt ekstra brændsel til at producere overskuds-
varmen, ikke at betragte som et brændsel. Dette gælder uanset, hvilke brændsler der er brugt til 
den oprindelige proces. Tilsvarende anvendes der ikke brændsel til at producere solvarme og geo-
termi. Eldrevne varmepumper og elpatroner (dyppekoger) betragtes ligeledes ikke som brændsel. 
 
Det betyder, at der godt kan godkendes projektforslag for varmepumper, solvarme, geotermi og 
overskudsvarme baseret på biomasse i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt 
naturgasbaseret kraft-varme-anlæg. Der skal dog stadig udformes projekter for indpasningen 
af disse i varmeplanlægningen” (Energistyrelsen, 2007) 
 
Samlet set betyder §§ 6 og 17, at det er tilladt at godkende et solvarmeanlæg, såfremt dette sam-
fundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end referencesituationen, hvorfor der i dette projektfor-
slag beregnes samfundsøkonomi for solvarmeanlægget med et solfangerareal på 12.500 m2. 
 
På baggrund af ovenstående kan projektforslaget godkendes ud fra en positiv samfunds- og sel-
skabsøkonomisk vurdering samt en positiv energi- og miljøvurdering. Kommunalbestyrelsens god-
kendelse af dette projektforslag indebærer, at det i afsnit 1.3 nævnte anlæg etableres hos Stoholm 
Fjernvarme. Kommunalbestyrelsen anmodes på ovenstående grundlag om at godkende nærvæ-
rende projektforslag. 
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2.2 Lokalplan og kommuneplan 
For området omkring matrikel nr. 1mr Troelstrup By, Feldingbjerg, hvor solvarmeanlægget etable-
res, er Lokalplan nr. 454 Område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm gældende. 
 
Arealet er omfattet af den gældende Viborg Kommuneplan 2017-2029 i Ramme STOH.TA.02 Sto-
holm Teknisk anlæg. 
 
Den endelige bygningsudformning er endnu ikke fastlagt, idet den vil blive udbudt som totalentre-
prise og efterfølgende tilpasset solvarmeanlægget. 
 
Etableringen af førnævnte udvidelse af solvarmeanlæg vil kunne reducere CO2-udledningen for Sto-
holm Fjernvarme, hvorfor projektet harmonerer med Viborg Kommunes klimastrategi. 
 
Endvidere vil projektet kunne bidrage positivt til visionerne i den regionale udviklingsplan, som blev 
vedtaget i 2012, hvor Region Midtjylland og Viborg Kommune har præciseret en vision om at ud-
bygge deres styrkepositioner gennem bl.a. mere vedvarende energi. 
 
Etableringen af et solvarmeanlæg hos Stoholm Fjernvarme vil bidrage positivt til, at Viborg Kom-
mune opnår ovennævnte visioner og målsætninger. 

2.3 Styringsmidler 
Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 

2.4 Anden lovgivning 
Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 
 
VVM-bekendtgørelsen 
Ifølge § 1 i VVM-bekendtgørelsen skal der for anlæg opført på bilag 2, gennemføres en VVM-scree-
ning. Udvidelse af solvarmeanlægget som dette projektforslag omhandler er opført på bilag 2, der-
for indgives der inden etablering af anlægget, skriftlig anmeldelse til Viborg Kommune. 
 
Miljøbeskyttelsesloven 
Der rettes særskilt henvendelse til Viborg Kommune vedrørende miljøgodkendelse for etableringen 
af projektet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med anlægsfasen. 
 
Byggeloven m.v. 
I forbindelse med etablering af projektet indhentes byggetilladelse. Projektet ændrer ikke ved de 
nuværende bygninger, og der sker ikke ændring i de nuværende bygningers anvendelse. 
 
Lov om elforsyning 
Projektet ændrer ikke forhold ved elproduktion eller i det bestående el-producerende anlæg, som 
er under 25 MW el-kapacitet og derfor ikke omfattet af el-forsyningsloven. 
 
Lov om naturgasforsyning 
Der vil ikke ske ændringer i den eksisterende naturgasforsyning. Gasforbruget vil efter etableringen 
af projektet blive reduceret. Naturgasselskabet vil blive adviseret om projektet i forbindelse med 
anlægsfasen. 
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Vejloven 
Til- samt udkørsel fra anlægget vil foregå til Tastumvej, hvorfor der indhentes en tilladelse hertil jf. 
§ 49 i ”lov om offentlige veje”. 
 
Transmissionsledningen mellem det nye solvarme- og halmkedelanlæg og den eksisterende kedel-
central i Skolegade (Bilag A), etableres i kant af offentlig vej efter ”gæsteprincippet”. 

2.5 Arealafståelser og servitutpålæg 
Projektet vil påvirke matrikel nr. 1mr Troelstrup by, Feldingbjerg, hvor solvarmeanlægget etableres 
i den nordlige del af denne matrikel. Endvidere etableres en ca. 1,6 km lang transmissionsledning, 
som kobles på det eksisterende ledningsnet på den eksisterende kedelcentral i Skolegade. Traceet 
for denne transmissionsledning fremgår af Bilag A. 
 
På nuværende tidspunkt er der ikke indgået aftale med den berørte lodsejer med henblik på køb af 
jordstykke på matrikel nr. 1mr. Det må på aftaletidspunktet påregnes, at dispositionen vil blive gen-
nemtvunget ved ekspropriation i henhold til § 16 i Lov om Varmeforsyning, såfremt en frivillig aftale 
ikke bliver indgået. 

3 Redegørelse for projektet 

3.1 Varme- og effektbehov 
Bruttovarmebehovet er for Stoholm Fjernvarme opgjort til 18.300 MWh/år. Det maksimale effekt-
behov er beregnet til 4,8 MW. 
 

   

Produktionsenhed Varmeeffekt El-effekt 

Naturgasmotor nr. 1 3,85 MWth 3,05 MW 

Naturgasmotor nr. 2 2,26 MWth 1,83 MW 

Naturgaskedler, 2 stk. 6,20 MWth - 

Nyt halmkedelanlæg 2,20 MWth  

Nyt solvarmeanlæg, 12.500 m2 8,75 MWpeak - 
Tabel 1: Oversigt over varmeproduktionsenheder. 

 
I forbindelse med projektforslaget bevares de eksisterende varmeproduktionsenheder, hvorfor 
disse fortsat vil bidrage til varmeproduktionen, dog reduceres anvendelsen af disse enheder. 
 
Den eksisterende akkumuleringstank på kraftvarmeværket er på ca. 1.000 m3. Til solvarmeanlægget 
på 12.500 m2 etableres der en akkumuleringstank på 4.500 m3. 

3.2 Forsyningsmæssige forhold 
Stoholm Fjernvarme producerer i dag al varme til Stoholm by via naturgas. 
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Fordelingen mellem kraftvarmeproduktion på naturgasmotorerne og varmeproduktion på natur-
gaskedlen afhænger primært af gaspriserne og el priserne. Den fortsatte udbygning med vindkraft 
medfører, at kraftvarmeproduktionen i fremtiden vil blive reduceret, og dermed øges varmepro-
duktionsprisen på naturgasmotorerne. 
 
Naturgasforbruget vil falde når solvarmeanlægget etableres, grundet reduceret varmeproduktion 
på motorerne og kedlerne. 

3.3 Anlægsomfang 
Projektet omfatter etablering af de i afsnit 1.3 nævnte anlæg. 
 
De marginale anlægsomkostninger ved udvidelse af solvarmeanlægget fra 9.500 m2 til 12.500 m2 
er budgetteret til ca. 5,6 mio. kr. Den samlede investering i solvarme- og halmkedelanlægget er 
budgetteret til ca. 40 mio. kr. I denne anlægssum er værdien af energibesparelserne relateret til 
solvarmeanlægget indberegnet, disse forventes at have en værdi af ca. 2,1 mio. kr. 
 

3.3.1 Energibesparelser 
Stoholm Fjernvarmes involvering i realisering af projektet er som initiativtager og ordregiver over 
for en eller flere entreprenører. Projektet medfører en konkret brændselsbesparelse i Stoholm 
Fjernvarmes varmeproduktion og er derfor en del af selskabets energispareindsats. 
 
Som et led i energispareforpligtigelsen og som et led i fjernvarmeværkets optimerings/renoverings-
plan, ønske for etablering af solvarme- og halmkedelanlæg, som beskrevet i nærværende projekt-
forslag. 
 

Indberetningsret 
Retten til at indberette energibesparelser i nærværende projekt tilfalder Stoholm Fjernvarme 
a.m.b.a. Ved indsendelse af dette projektforslag bekræftes det, at energibesparelsen ikke overdra-
ges til andre energiselskaber og at besparelsen ikke er ordret eller påbegyndt. Der oppebæres ikke 
tilskud til energibesparelsen ved etablering af anlægget, da der ikke afregnes internt mellem nogen 
afdelinger i selskabet. Aftalen omhandler levering af dokumenterede realiserede energibesparel-
ser, som er tilvejebragt i overensstemmelse med kravene i:  
 

1. Aftale af 16. december 2016 mellem klima-og energiministeren og net-og distributionssel-
skaberne.  

2. Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net-og distributionsvirk-
somheder. 
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4 Konsekvensberegninger 
Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabsøkonomi, samfundsøkonomi, 
samt energi- og miljøforhold. 
 
Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af 
varmeforsyningsprojekter. 
 
Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres 
af projektet. 
 
Der regnes på: 
 

• Referencen: Det eksisterende kraftvarmeværk inkl. et solvarmeanlæg på 9.500 m2 sol-
fangere, samt en akkumuleringstank på 2.500 m3 og en halmkedel med en indfyret effekt 
på 2,5 MW.  

 

• Projektet: Som referencen, hvor solvarmeanlægget er udvidet til 12.500 m2 samt en ak-
kumuleringstank på 4.500 m3. 

 
Resultatet udgøres af forskellen mellem referencen og projektet. Resultatet viser således i hvilket 
omfang der opstår ændringer i økonomi m.v. ved gennemførelse af projektet i forhold til referen-
cen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne projektet og referencen, idet forhold der er uaf-
hængige af projektforslaget ikke medtages i beregningerne. 
 
I projektet anvendes de seneste tilgængelige forudsætninger for temperaturer, solfanger koeffici-
enter m.m. 
 
Der er anvendt gennemsnitligе prisеr for naturgas på 2,403 kr./Nm3 og halm på 642,35 kr./ton. 
Brændselspriserne er i overensstemmelse med Energistyrelsens fremskrivning af brændselspriser 
an værk over 20 år. 
 
Elpriser fra el spot år 2016 er anvendt. 
 
Herudover er de i Afsnit 3.1 og 1.3 nævnte forudsætninger anvendt. 
 
De årlige driftsomkostninger for referencen og projektet er beregnet i EnergyPRO (Bilag B). 
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4.1 Varmeproduktionsfordeling 
 

 
Figur 2: Varmeproduktionsfordeling i referencen og i projektet for et normal-år. 

 
Figur 2 viser, hvordan varmeproduktionen fordeles mellem de enkelte varmeproduktionsenheder 
henholdsvis i referencen og i projektet for et normal år. Det fremgår: 

• at naturgasmotorerne producerer 13 % af varmen i referencen, og 9 % i projektet. 

• at naturgaskedlen producerer 19 % af varmen i referencen, og 15 % i projektet. 

• at halmkedelanlægget producer 44 % både i referencen og i projektet. 

• at solvarmeanlægget producerer 25% af varmen i referencen og 33% i projektet. 
 
Projektet medfører, at udvidelsen af solvarmeanlægget fortrænger naturgas kedeldrift og motor-
drift. Den totale dækning af varmeproduktionen med halm- og solvarmeanlæggene øges fra 69% i 
referencen til 77% i projektet. 
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4.2 Selskabsøkonomi 
Ved gennemførelse af projektet, skal der samlet investeres ca. 39,7 mio. kr. Se Tabel 2. 
 

 
Tabel 2: Investeringsbudget for referencen og projektet. 

 
Jordkøb er i referencen indregnet for 5 ha., svarende til det oprindelige planlagt solfangerfelt på 
9.500 m2. Resterende 1,9 ha. tilkøbes ved udvidelse af solfangerfeltet. Derudover indregnes om-
kostninger til udvidelsen af solvarmeanlægget med 3000 m2 solfangere, samt den øgede volumen 
af akkumuleringstanken. 
 
Ved beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved gennemførsel af projektet, sammen-
holdes de årlige varmeproduktionsomkostninger for referencen og projektet. 
 
Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor de samlede marginale varmeproduktions-
omkostninger er opgjort for referencen og projektet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, 
der er beskrevet i projektet.  
 

0

Reference

Sol 9.500 m2

1

Projekt

Sol 12.500 m2

Estimeret investering solvarme1, inkl. akkumuleringstank, 

teknikbygning, rørarbejde, styring, transmissionsledning m.m.

Solvarmeanlæg inkl. fundamenter, rør i jord etc. á 1.300 kr. pr. m2 kr. 12.350.000 16.250.000

Veksler, pumper, glykoltank etc. kr. 850.000 850.000

Akkumuleringstank kr. 2.500.000 4.000.000

Nitrogenanlæg kr. 175.000 175.000

Transmissionsledning 1.500 meter á 1.800 kr. kr. 2.700.000 2.700.000

Rørarbejde ved indskæring på ekisterende værk kr. 250.000 250.000

Teknikbygning (solvarme) kr. 650.000 650.000

El-forsyning og tilslutningsbidrag (Fast netadgang) kr. 175.000 175.000

Hegn, beplantning og jordarbejder kr. 200.000 200.000

SRO, PLC og styring kr. 650.000 650.000

Jordkøb, á 40 kr. kr. 2.000.000 2.760.000

Værdi af energibesparelse, á 350 kr./MWh solvarmeproduktion kr. -1.609.000 -2.135.000

Samlet investering solvarmeanlæg kr. 20.891.000 26.525.000

Estimeret investering Halmkedel1

Halmlade og fyrrum kr. 2.300.000 2.300.000

Halmkedelanlæg kr. 7.700.000 7.700.000

Rørarbejde ved indskæring på eksisterende anlæg kr. 250.000 250.000

Jordarbejde kr. 75.000 75.000

Gaffeltruck kr. 200.000 200.000

Integration med SRO kr. 100.000 100.000

Posefilter kr. 800.000 800.000

Samlet investering halmkedelanlæg kr. 11.425.000 11.425.000

Projektering, myndighedsbehandling og tilsyn kr. 760.000 760.000

Uforudsete og diverse kr. 1.000.000 1.000.000

I alt kr. 34.076.000 39.710.000

1)Estimeret investering af PlanEnergi fra tilsvarende projekter

Investeringsbudget
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Driftsbesparelsen er beregnet til 601.000 kr./år, hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på 9,4 
år. Dette skal ses i forhold til solvarmeanlæggets forventede tekniske levetid på 30 år. 
 
Kapitalomkostningerne beregnes som et annuitetslån med en real rente på 2%. Afskrivningsperio-
den er sat til 25 år for solvarmeanlægget og transmissionsledningen, og til 15 år for halmkedelan-
lægget. 
 
De gennemsnitlige kapitalomkostninger er i projektet beregnet til ca. 1,98 mio. kr./år, hvorimod er 
kapitalomkostningerne i referencen beregnet til ca. 1,74. Således er de marginale kapitalomkost-
ninger beregnet til 238.000 kr./år. Ved betragtning af disse omkostninger fra drift besparelsen op-
nås en årlig nettobesparelse på ca. 363.000 kr./år ved realisering af projektet. Beregningen ses i 
Tabel 3. 
  

 
Tabel 3: Selskabsøkonomi for gennemførsel af projektet. 

 
Ved gennemførelse af projektet mindskes også varmeproduktionsprisen inkl. kapitalomkostninger 
med ca. 20 kr./MWh ab værk. 
 
Det fremgår således, at selskabsøkonomien er positiv, og nettobesparelsens størrelse gør projektet 
robust over for højere kapitalomkostninger, højere driftsudgifter eller ændrede elpriser m.m. 
 
Beregning af energiproduktion og driftsøkonomi er udført i EnergyPRO og udskrifter herfra er ved-
lagt i Bilag B. 
 
Alle beløb er ekskl. moms. 

4.3 Forbrugerøkonomiske forhold 
Den selskabsøkonomiske besparelse som Stoholm Fjernvarme opnår ved gennemførelse af projek-
tet tilfalder forbrugerne i henhold til "hvile i sig selv ”-princippet. 

  

Selskabsøkonomi, Naturgas 2,403 kr./Nm3

Halm 642,35 kr./ton

0

Reference

Sol 9.500 m2

1

Projekt

Sol 12.500 m2

Varmeproduktion ab værk MWh/år 18.299 18.298

Driftsomkostninger kr./år 4.328.000 3.727.000

Driftsbesparelse ift. Reference kr./år 601.000

Investering, solvarmeanlæg kr. 18.191.000 23.825.000

Investering, transmissionsledning kr. 2.700.000 2.700.000

Investering, halmkedel kr. 11.425.000 11.425.000

Investering, projektering, uforudsete, m.m. kr. 1.760.000 1.760.000

Simpel tilbagebetalingstid år                             9,4 

Kapitalomkostninger kr./år 1.739.000 1.977.000 

Marginale kapitalomkostninger kr./år 238.000 

Nettobesparelse kr./år 363.000

Varmeproduktionspris kr./MWh 237 204

Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./MWh 332 312

Driftsbesparelse, inkl. kapitalomkostninger kr./MWh 20
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4.4 Samfundsøkonomiske forhold 
Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten af projektet, i for-
hold til referencen, set fra samfundets side. 
 
De samlede omkostninger for hvert år tilbagediskonteres med en kalkulationsrente på 4 %, netto-
afgiftsfaktor på 1,325 og afgiftsforvridningsfaktor på 10%. Herved beregnes nutidsværdien for hhv. 
referencen og projektet. 
 
De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens ”Vej-
ledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005”, samt Energistyrelsens 
”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august 2017”, 
15. august 2017. Desuden er konsekvensberegningerne udarbejdet i henhold til Energistyrelsens 
tillægs-blad ”Opdateret tillægsblad om kalkulations rente, levetid og reference” fra juni 2013.  
 
Den samfundsøkonomiske beregning består af prissætning af følgende elementer:  

• Investeringer  

• Omkostninger til drift og vedligehold  

• Køb af brændsler  

• Salg af el til nettet  

• Køb af el fra nettet  

• Forvridningstab, afgifter  

• Forvridningstab, tilskud  

• CO2-omkostninger, brændsler  

• CO2-omkostninger, el (er indeholdt i el-priserne, og derfor 0 her)  

• Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), brændsler  

• Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), el  
 
De samfundsøkonomiske nutidsværdier er tilbagediskonteret til 2017. Samfundsøkonomien er be-
regnet over en betragtningsperiode på 20 år. 
 
Stoholm Fjernvarme er ikke omfattet af CO2-kvotesystemet. Den samfundsøkonomiske omkost-
ning af CO2-emissioner er derfor sat til Energistyrelsens prissætning af CO2-emission udenfor kvo-
tesystemet (324 kr./ton efter 2020). 
 
Jordkøb er ikke inkluderet i den samfundsøkonomiske investering, da denne omkostning er sam-
fundsøkonomisk neutral. 
 
I beregningerne er reinvesteringen i de eksisterende naturgaskedler, som er fra år 1984, indregnet, 
hertil regnes med en samlet investeringssum på 3,5 mio. kr. Det er skønnet at disse naturgaskedler 
skal udskiftes om 3 år, ved fortsat drift som i Stoholm Fjernvarmes nuværende system. 
 
Der er for referencen og projektet indregnet en reinvestering i en ny halmkedelanlæg, gaffeltruck, 
integration med SRO og posefilter på ca. 2,93 mio. kr., samt en ny PLC og SRO software til solvarme 
på ca. 217.000 kr. efter 15 år. 
 
Endvidere er der i referencen og projektet indregnet en scrapværdi efter 20 år for solfangere, ak-
kumuleringstank, transmissionsledning, teknikbygning m.m. da den anslåede levetid for disse er 
over 20 år. Til sidst er restværdien for ovennævnte reinvestering i naturgaskedlerne indregnet. Det 
er antaget at levetiden er 25 år for disse naturgaskedler. 
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Beregnes samfundsøkonomien for projektet, inkl. de investeringer som er relateret hertil (se Bilag 
C og Bilag D), opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 1,94 mio. kr. i betragtningsperioden, 
med en intern rente på 6,61 %. 

4.5 Samfundsøkonomiske følsomheder 
Der er udført følsomhedsberegninger for alle de oplistede omkostningselementer i afsnit 4.4.  
 
Resultaterne af følsomhedsberegningerne fremgår af Bilag E. 
 
Det samfundsøkonomiske resultat har lav eller middel følsomhed overfor alle omkostningsele-
menter. Derudover er brændselspriserne forventet til at stige over de næste 20 år, ifølge de sam-
fundsøkonomiske beregningsforudsætninger. 
 
Det vurderes på denne baggrund at projektets samfundsøkonomiske fordelagtighed er robust 
overfor ændringer i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. 

4.6 Energi og miljø 
De energi- og miljømæssige konsekvenser ved henholdsvis referencen og projektet er opstillet i 
Tabel 4, Figur 3 og Tabel 5. 
 

 
Tabel 4: Brændselsforbrug og elproduktion pr. år før og efter udvidelse af solvarmeanlægget. 

 
Det fremgår af Tabel 4, at det samlede brændselsforbrug falder med ca. 2.200 MWh/år, som følge 
af den øgede solvarme produktion samt mindre drift på naturgasmotorerne og naturgaskedlerne. 
Elproduktionen falder med 639 MWh/år på grund af den mindre drift på naturgasmotorerne. 

Energimæssige konsekvenser Enhed Reference Projekt
Projekt minus 

reference

Varme ab værk MWh/år 18.300 18.300 0

Naturgas, Motor MWh/år 4.516 3.022 -1.494

Naturgas, Kedel MWh/år 3.340 2.660 -680

Halm, Kedel MWh/år 9.091 9.090 -1

Brændsler i alt MWh/år 16.947 14.772 -2.175

El-produktion (sum af 1-4) MWh/år 1.930 1.292 -639

El-forbrug (sum af 1-4) MWh/år 0 0 0

El-produktion minus el-forbrug MWh/år 1.930 1.292 -639
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Figur 3: Årlige ændringer i emissioner ved gennemførelse af projektet. 

 

 
Tabel 5: Luftemissioner. 

 
Det fremgår af Figur 3 og Tabel 5, at emissionerne for CO2 og CH4 falder markant. Således falder 
CO2-udledningen målt på CO2-ækvivalenter med ca. 7.000 ton over projektets levetid. 
 
Stigningen i emissionerne af SO2 skyldes at det udvidet solvarmeanlæg fortrænger mere elproduk-
tion på naturgasmotorerne, der således skal erstattes af gennemsnitlig dansk elproduktion, der be-
regningsmæssigt stadig indeholder en stor andel kulbaseret elproduktion. I takt med at elprodukti-
onen omstilles til vind og biomasse falder SO2 udledningen tilsvarende. 

  

-700
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-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Årlige ændriger i emissioner (projekt minus reference)

CO2-ækvivalenter ton SO2-emission kg NOX-emission kg

PM2,5-emission kg 0

Emissioner1

CO2 -5.695 ton

CH4 (metan) -50.444 kg

N2O (lattergas) -62 kg

CO2-ækvivalenter -6.975 ton

SO2 940 kg

NOX -13.108 kg

PM2,5 47 kg

Note 1:  Incl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion.

Note 2:  Samlet ændring over projektets levetid på 20 år.

Projekt minus reference2



 

Side 18 af 30 

5 Konklusion 
Beregningerne i Afsnit 4 viser positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi 
ved projektet. 
 
Den samfundsøkonomiske gevinst er på ca. 1,94 mio. kr. i projektets betragtningsperiode.  
 
Beregningerne viser samtidig reducerede miljøpåvirkninger for projektet, hvilket skyldes et reduce-
ret naturgasforbrug. 
 
På baggrund af det samfundsøkonomiske overskud anses kravene i projektbekendtgørelsens § 6 at 
være opfyldt. 
 
Kommunalbestyrelsen ved Viborg Kommune anmodes på denne baggrund om at godkende nær-
værende projektforslag.   
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Bilag A: Kort over trace 
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Bilag B: Udskrifter fra energyPRO 
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Bilag C: Samfundsøkonomiske forudsætninger 
 

 

Sc
ra

p
væ

rd
i e

ft
e

r 
20

 å
r

Le
ve

ti
d

R
e

fe
re

n
ce

P
ro

je
kt

R
e

fe
re

n
ce

P
ro

je
kt

P
ro

je
kt

år
B

e
lø

b
 R

e
f

B
e

lø
b

 P
ro

je
kt

Å
r

kr
.

kr
.

kr
.

kr
.

Å
r

kr
.

kr
.

So
lv

ar
m

e
an

læ
g 

in
kl

. f
u

n
d

am
e

n
te

r,
 r

ø
r 

i j
o

rd
 e

tc
. á

 1
.3

00
 k

r.
 p

r.
 m

2
30

12
.3

50
.0

00
16

.2
50

.0
00

4.
11

6.
66

7
5.

41
6.

66
7

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

V
e

ks
le

r,
 p

u
m

p
e

r,
 g

ly
ko

lt
an

k 
e

tc
.

30
85

0.
00

0
85

0.
00

0
28

3.
33

3
28

3.
33

3
-

   
   

   
  

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

A
kk

u
m

u
le

ri
n

gs
ta

n
k,

 2
.5

00
 m

3
50

2.
50

0.
00

0
4.

00
0.

00
0

1.
50

0.
00

0
2.

40
0.

00
0

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

N
it

ro
ge

n
an

læ
g

30
17

5.
00

0
17

5.
00

0
58

.3
33

58
.3

33
-

   
   

   
  

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

Tr
an

sm
is

si
o

n
sl

e
d

n
in

g 
1.

50
0 

m
e

te
r 

á 
1.

80
0 

kr
.

50
2.

70
0.

00
0

2.
70

0.
00

0
1.

62
0.

00
0

1.
62

0.
00

0
-

   
   

   
  

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

R
ø

ra
rb

e
jd

e
 v

e
d

 in
d

sk
æ

ri
n

g 
p

å 
e

ki
st

e
re

n
d

e
 v

æ
rk

30
25

0.
00

0
25

0.
00

0
83

.3
33

83
.3

33
-

   
   

   
  

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

Te
kn

ik
b

yg
n

in
g 

(s
o

lv
ar

m
e

)
50

65
0.

00
0

65
0.

00
0

39
0.

00
0

39
0.

00
0

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

El
-f

o
rs

yn
in

g 
o

g 
ti

ls
lu

tn
in

gs
b

id
ra

g 
(F

as
t 

n
e

ta
d

ga
n

g)
30

17
5.

00
0

17
5.

00
0

58
.3

33
58

.3
33

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

H
e

gn
, b

e
p

la
n

tn
in

g 
o

g 
jo

rd
ar

b
e

jd
e

r
30

20
0.

00
0

20
0.

00
0

66
.6

67
66

.6
67

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

SR
O

, P
LC

 o
g 

st
yr

in
g

15
65

0.
00

0
65

0.
00

0
0

0
15

   
   

   
   

21
6.

66
7

   
  

21
6.

66
7

   
   

   
  

En
e

rg
ib

e
sp

ar
e

ls
e

0
-1

.6
09

.0
00

-2
.1

35
.0

00
0

0
-

   
   

   
  

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

0
0

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

H
al

m
la

d
e

 o
g 

fy
rr

u
m

50
2.

30
0.

00
0

2.
30

0.
00

0
1.

38
0.

00
0

1.
38

0.
00

0
-

   
   

   
  

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

H
al

m
ke

d
e

la
n

læ
g

15
7.

70
0.

00
0

7.
70

0.
00

0
0

0
15

   
   

   
   

2.
56

6.
66

7
 

2.
56

6.
66

7
   

   
 

R
ø

ra
rb

e
jd

e
 v

e
d

 in
d

sk
æ

ri
n

g 
p

å 
e

ks
is

te
re

n
d

e
 a

n
læ

g
30

25
0.

00
0

25
0.

00
0

83
.3

33
83

.3
33

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

Jo
rd

kø
b

 o
g 

jo
rd

ar
b

e
jd

e
0

75
.0

00
75

.0
00

0
0

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

G
af

fe
lt

ru
ck

15
20

0.
00

0
20

0.
00

0
0

0
15

   
   

   
   

66
.6

67
   

   
 

66
.6

67
   

   
   

   
 

In
te

gr
at

io
n

 m
e

d
 S

R
O

15
10

0.
00

0
10

0.
00

0
0

0
15

   
   

   
   

33
.3

33
   

   
 

33
.3

33
   

   
   

   
 

P
o

se
fi

lt
e

r
15

80
0.

00
0

80
0.

00
0

0
0

15
   

   
   

   
26

6.
66

7
   

  
26

6.
66

7
   

   
   

  

0
0

-
   

   
   

  
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  

P
ro

je
kt

e
ri

n
g,

 t
il

sy
n

 s
am

t 
m

yn
d

ig
h

e
d

sb
e

h
an

d
li

n
g

0
76

0.
00

0
76

0.
00

0
0

0
-

   
   

   
  

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

U
fo

ru
d

se
te

 u
d

gi
ft

e
r

0
1.

00
0.

00
0

1.
00

0.
00

0
0

0
-

   
   

   
  

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

I a
lt

32
.0

76
.0

00
36

.9
50

.0
00

9.
64

0.
00

0
11

.8
40

.0
00

3.
15

0.
00

0
 

3.
15

0.
00

0
   

   
 

B
eh

o
v 

fo
r 

re
in

ve
st

er
in

g



 

Side 27 af 30 

 

Forudsætninger for beregning af samfundsøkonomi

Skabelon udarbejdet af PlanEnergi, den 28. september 2017 / Niels From

Projekt udarbejdet af PlanEnergi, den 20. december 2017 / Nikola Botzov

Grundlag Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august 2017

 Energistyrelsen, 15. august 2017, samt tillægsblade, juni 2013 og mail af 28. september 2017.

Værk Stoholm Fjernvarmeværk

Projekt Udvidelse af solvarmeanlæg

Prisniveau 2017-kr.

Kalkulationsrente 4,00%

Nettoafgiftsfaktor 1,325

Afgiftsforvridningsfaktor 10%

Samfundsøkonomisk overskud 1.941.635 2017-kr.

Intern rente 6,61% p.a.

Energiomsætning Reference Projekt Brændselstype

Varme ab værk MWh/år 18.300 18.300

Brændsel 1 MWh/år 4.516 3.022 Naturgas, Motor

Brændsel 2 MWh/år 3.340 2.660 Naturgas, Kedel

Brændsel 3 MWh/år 9.091 9.090 Halm, Kedel

El-produktion (sum af 1-4) MWh/år 1.930 1.292

El-forbrug (sum af 1-4) MWh/år 0 0

Korrektionsfaktorer for variable el-priser

El-produktion (vægtet gennemsnit af 1-4) 169% 189%

El-forbrug (vægtet gennemsnit af 1-4) 100% 100%

Økonomi Reference Projekt

Drift og vedligehold 2017-kr./år 546.966 519.343

Fiskale afgifter 2017-kr./år 1.321.490 997.121

Driftstilskud 2017-kr./år 0 0

Reference Projekt

Investering Investering Gennemførelsesgrad

År 2017-kr. 2017-kr. -

Investering 2017 32.076.000 36.950.000 50%

2018 100%

2019 100%

2020 100%

2021 100%

2022 100%

2023 100%

2024 100%

2025 100%

2026 100%

Reinvestering i gaskedler 2027 3.500.000 100%

2028 100%

2029 100%

Reinvestering i gaskedler 2030 3.500.000 100%

Reinvestering i PLC, mv. og halmkedel mv. 2031 3.150.000 3.150.000 100%

2032 100%

2033 100%

2034 100%

2035 100%

2036 100%

Scrapværdi 2037 -13.280.000 -15.900.000 50%

Antal driftsår 20,0
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Prisfaktor (grundberegning = 100%)

Følsomhedsberegninger

Følsomhed på investeringer

Følsomhed på drift og vedligehold

Samlet følsomhed på brændselspriser

Følsomhed på spot-pris, produktion

Følsomhed på spot-pris, forbrug

Følsomhed på samlet el-pris, produktion

Følsomhed på samlet el-pris, forbrug

Følsomhed på fiskale afgifter

Følsomhed på driftstilskud

Samlet følsomhed på CO2-priser

Samlet følsomhed øvrige emissioner

Samfundsøkonomisk balance

Grundberegning = 100%

Grundberegning = 1.941.635 kr.

Følsomhed

Følsomhed på investeringer Middel

Følsomhed på drift og vedligehold Lav (> 50%)

Samlet følsomhed på brændselspriser Middel

Følsomhed på spot-pris, produktion Middel

Følsomhed på spot-pris, forbrug Lav (> 50%)

Følsomhed på samlet el-pris, produktion Middel

Følsomhed på samlet el-pris, forbrug Lav (> 50%)

Følsomhed på fiskale afgifter Lav (> 50%)

Følsomhed på driftstilskud Lav (> 50%)

Samlet følsomhed på CO2-priser Lav (> 50%)

Samlet følsomhed øvrige emissioner Lav (> 50%)


